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Válvula de pie 6" Válvula de pie 4"

Platina ruana contra
filtraciones 0.50*0.50

Bombas GSM-4B-40 ó
50-40HCE - 6 HP c/u
ó similar

Tanque Acumulador 800 lts .

Sifon desague Ø2" a cajillas
de rebose

LIDER  92 HP JOCKEY 9 HP

COMBUSTIBLE
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SIMBOLOGIA

TUBERÍA DUCTO

DIFUSOR

REJILLA

REJILLA CONTINUA
DUCTO

CAJA REJILLA DUCTO
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DISEÑO

DIBUJO

DIRECCIÓN

Municipio de Distracción
Departamento de La Guajira

Carrera 12 N° 10 - 66

NILZA ROSA CHINCHIA GONZALEZ
Doctora

Gerente
E.S.E Hospital Santa Rita de Cassia

RESPONSABLE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS 
SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL, APOYO 
DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA 
DE CASSIA DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

PLANTA
DUCTOS

PEDRO ISMAEL DURANGO PADILLA
Ingeniero Eléctrico 

CN 205 - 5228
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